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Tensions correctes de charge:Tensions correctes de charge: Ne jamais recharger les batteries avec une tension supérieure à celle préconisée dans la che technique du

fabriquant. Utiliser un chargeur ayant au moins 3 étapes de charge (Bulk, Absorption, Float).
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